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Informace o kvalitě pitné vody v síti vodovodu obce Úbislavice

__________________________________________________________________________

Zasíláme Vám aktuální informace o kvalitě pitné vody za rok 2008 v síti vodovodu obce Úbislavice. 

Pitná voda v síti vodovodu Úbislavice splňuje ve všech sledovaných fyzikálně-chemických a mikrobiologických ukazatelích limity vyhl. č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je pravidelně kontrolována v rozsahu a četnosti dle této vyhlášky – tj. 3x ročně rozbor v rozsahu kráceném, 1x ročně v rozsahu úplném.

V r.2008 byly v obci Úbislavice provedeny 4 rozbory pitné vody s vyhovujícími výsledky ve všech stanovených ukazatelích, pouze v úplném rozboru ze dne 2.6.2008 byl překročen hyg. limit v ukazateli enterokoky – 1 KTJ/100 ml, opakovaný rozbor ze dne 23.6.2008 vyhověl hyg. limitu.

Pro vodovod Úbislavice byl zpracován provozní řád dle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, který byl schválen KHS – ÚP Jičín dne 20.8.2004 a je k dispozici v sídle VOS a.s. – Jičín, Na Tobolce 428.

Základní chemické složení pitné vody:
  voda má neutrální až mírně zásaditou reakci, je 

  středně tvrdá a mineralizovaná

	ukazatel
	symbol
	jednotka
	typ limitu
	limit
	rozmezí hodnot z výsledků       rozborů v r.2008

	reakce
	pH
	 
	MH
	6,0 – 9,5
	7,2 – 7,5

	tvrdost
	Ca+Mg 
	mmol/l
	DH
	2,0 – 3,5
	2,4 – 2,7

	železo
	Fe
	Mg/l
	MH
	0,2
	< 0,20

	konduktivita
	k 
	mS/m
	MH
	125
	48  – 54

	chloridy
	Cl-
	mg/l
	MH
	100
	10 – 13

	dusičnany
	NO3-
	mg/l
	NMH
	50
	39 – 44

	sírany
	SO42-
	mg/l
	MH
	250
	40 – 45


Vysvětlivky použitých zkratek:    

MH      -  mezní hodnota = hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejíž překročení nepředstavuje akutní   

                 zdravotní riziko

MNH   -  nejvyšší mezní hodnota = hodnota zdravotně závažného ukazatele jakosti pitné vody,  jehož překročení 

                podléhá povolení orgánu ochrany veřejného zdraví 

 DH     -   doporučená hodnota = nezávazná hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která  stanovuje optimální 

                koncentraci či rozmezí koncentrace dané látky (zde konkrétně tvrdost vody vyjádřená jako součet 

                koncentrací Ca+Mg)


Protokoly o rozborech pitné vody jsou archivovány a k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti – Jičín, Na Tobolce 428.

Žádáme Vás, abyste o kvalitě dodávané vody informovali obyvatele napojené na distribuční síť vodovodu v obci Úbislavice způsobem v místě obvyklým a tento dopis uložili ve Vaší dokumentaci.

